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Zbiorcza roczna ocena jakosci wody na plywalni w Hotelu Holiday Inn w Jozefowie,

ul. Telimeny 1.w 2021 r.

Na podstawie:

art. 4 ust. I pkt 2 ustawy 7 dnia 14 marca 1985 r. o Panstw owej Inspekeji Sanitarnej
(tg. Dz. U. 2 2021 r. poz. 195).

§ 4 pkt 2 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan. jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 ., poz.
2016. z pozn. zm)

oraz po przeanalizowaniu;

parametrow jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan. o ktonvch
mowa w § 3 ust.] ww. rozporzadzenia.

wynikow badan wody na plywalni wykonywanych przez zarzadzajacego ph walnia.
zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan przez zarzadzajacego plvwalnia oraz

zastosowanych metod referencyjnych analiz,

po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej w dniu 30.06.2021 r. w zakresie obowiazkow
wynikajacych z przepisu w § 3 ust.] ww. rozporzadzenia. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny - w - Otwocku  dokonuje  zbiorezej oceny jakosci wody na ww. phowalni
Woda doprowadzana na ww. plvwalnie pochodzi 7 svstemu zbiorowego zaopatrzenia
W wode. z wodociagu publicznego w Jozetowie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Owmwocku zatwierdzil harmonogram

poboru probek wody na plywalni na 2021 r.. przedstawiony przez zarzadzajacego plywalnia.

W zwiazku z trwajacym stanem epidemii plywalnia byta czasowo wylaczona

z uzytkowania w okresie od poczatku 2021 roku do dnia 12.02.2021 r. oraz od dnia

15.03

'

2021 r. d027.05.2021 r.

Zakres przeprowadzanych badan wody obejmowat: metnos¢. pH. azotany. utlenialnosc.

L THM. chloroform, chlor wolny. chlor zwigzany. potencjal redox. liczbe bakterii

Escherichia coli i liczbe bakterii Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody, ogolna liczbe
mikroorganizmow w 36=2°C po 48 h w | ml wody. liczbe bakterii Legionella sp. w 100 ml
wody.

Plywalnia posiada 2 niecki: basenowa i jacuzzi.

Probki wody pobierano z nastepujacych punktow:

niecki basenu, wyposazonej w urzadzenia wytwarzajgee aerozol wodno-powietrzny |
systemu cyrkulacji: woda wprowadzana do niecki basenu.

jacuzzi, wyposazone] w urzadzenia wytw arzajace aerozol wodno-pow 1etrzny .

systemu cyrkulacji: woda wprowadzana do jacuzzi.
Kranu w szatni damskiej (badania cieptej wody na obecnosé bakterii Legionelia sp.).



Badania jakosci wody na plywalni byly wykonywane w ramach kontroli wewnetrzne.
w SGN Polska Sp. 2z 0.0. Laboratorium Srodowiskowe. ul. Cieszynska 52 A. 43-200 Pszczyna
(laboratorium posiada akredvtacje Polskiego Centrum Akredytacii).

Po przeprowadzone) analizic sprawozdan z badan wody od lutego 2021 r. do 31
grudnia 2021 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdza.
z¢ wyslgpowaly nastepujace przekroczenia:

w niecce basenu:
e chloroform - 0.093 mg/| przy wymaganiu max (.03 mg/l (1 raz na 3 pobrane probki),
e chlor zwiazany - 0,48 mg/l przy wymaganiu max 0.3 mg/l (1 raz na 22 pobranych

probek)
e chlor wolny — 1.04 mg/l. przy wymaganiu od 0.7-1.0 mg/l (1 raz na 22 pobranych
probek).

w systemie cyvrkulacji, woda wprowadzana do basenu:
e chlor zwiazany - 0.55 mg/l. 0.25 mg/l. 0.25 mg/l. 0.24 mg/l. 0,23 mg/l. 0.23 mg/l.
0.23 mg/l. przy wymaganiu max 0.2 mg/l (7 razy na 11 pobranych probek),
e chloroform - 0.081 mg/l przy wymaganiu max 0.03 mg/l (1 raz na 3 pobrane probki).
e ogolna liczba mikroorganizmow — 21 jikml. 96 jtk/ml. >300jtk. (3 razy na 11
pobranych probek).
W jacuzzi:
e chloroform - 0.091 mg/l. 0,043 mg/l przy wymaganiu max. 0.03 mg/l (2 razy na 3
pobrane probki).
w systemie eyrkulacji, woda wprowadzana do jacuzzi:
¢ chlor zwiazany — 0.28 mg'l. 0.27 mg/l. 0.26 mg/l. 0.26 mg/l. 0,26 mg/l. 0.25 mg/l.
0.23 mg/l. 0.23 mg/l przy wymaganiu max. 0.2 mg/l (8 razy na 11 pobranych probek).
o chloroform — 0.084 mg 1. 0.043 mg/l przy wymaganiu max. 0.03 mg1 (2 razy na 3
pobrane probki).

Zarzadzajacy plywalnia, w zwiazku z wystapieniem przekroczen badanych parametrow
w nieckach basenu i jacuzzi podejmowal dzialania naprawcze. informujac Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarmnego w Otwocku o zakresie wykonanyeh prac. Kolejne
badania nie wykazywaly nieprawidlowosci a jakos¢ wody w nieckach za kazdym razem
zostalta przywrocona do wymogow obowiazujacego rozporzadzenia.

Zuadnie 7 § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan. jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016.
2z pozn. zm.). zarzadzajacy plvwalnia prowadzil rejestr wynikow pomiaréw jakosci wody.
Ponadto zarzadzajacy plywalnia prowadzil zapisy z biezacej obserwacji wody w niecce
basenowej. W okazanych zapisach nie odnotowano w wodzie zanieczyszczen Kalowych
i wymiotnych,

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakosci wody na piywalni w Hotelu Holiday
Inn w Jozefowic. ul. Telimeny | wykazata. ze zakres wykonywanych badan jakosci wody byl
zgodny 7z wymogami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan. jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. 2 2015 r. poz. 2016).
Jakos¢ wodv poza krotkotrwalymi przekroczeniami ww. parametrow. po przeprowadzonych
dzialaniach naprawczych byta zgodna z obowigzujacymi przepisami i zapewniala
uzytkownikom wode przydatna do Kapieli.
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