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PODHALANSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Jana Pawla [1 w Nowym Targu
Zespol Laboratoriow Badawezych
Laboratorium IHigieny Komunalnej
34-100 Nowy Targ. ul. Jana Kazimierza 6
(el 18 2663332 601 363 102

c-mail: lab nowylargiepsszs.cu

Nowy Targ, dnia: 18.08.2021r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR: 2962/2021

oNAZWA | ADRES KLIENTA: AW Invest Sp. z 0.0., 34-400 Nowy Targ, ul. Ludzmierska 29
RODZAJ PROBKI: probka wody z systemu cyrkulacji niecki basenowe]

STAN PROBKI: prébka przydatna do badan
KOD PROBKI: 2991/ZL/2021

MIIEJSCE POBRANIA PROBKI: Ibis Styles, Nowy Targ, ul. Kolejowa 165
system cyrkulacji niecki basenowej — punkt czerpalny
Dotyczy umowy znak: HK-1758/2021 z dnia: 16.08.2021

Data przyjecia probki do badan: 16.08.2021, godz. 13"
Probka pobrana 16.08.2021 i dostarczona przez probkobiorce
z protokotem pobrania probki wody do zlecenia 1767/2021.

« informacja otrzymana od Klienta
# metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji — nr akredytacji

Nazwa oznaczenia | Jednostka [ Wynik oznaczenia '
¢Liczba Escherichia col_i" jtk/100ml 0
¢liczba Pseudomonas Euginosa jtk/100ml 0
4 Liczba mikroorganizmé\—m na ' jtk/1ml 20 [14-29]**
. 0
-agarze odzywczym w temp. 37°C

Data/Daty badania probki: 16.08 — 18.08.2021
— Lucyna Cholewa, wg PN-EN 15O 19458: 2007,

Najwyzsza dopuszczalna . Identyfikacja metody L
liczba mikroorganizmow * | ‘
0 ‘ PN-EN ISO 9308-1:2014-12
; +A1:2017-04
i 0 | PN-EN ISO 16266: 2009 i
20 ‘ PN-EN 1SO 6222:2004 ‘

) spredl Spesialinbesn
: Bpe et 4
im.Jana Pawia II w Nowym Targu
Y v 3 yomn
KIEROWNIK

ZESPOLU LAB :
Osoba autoryzujgca WHORQNOWBADAWCZYCH

farata Sienicka-Moubray
AB 595.

* Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda

na ptywalniach (D.U.z 2015r. Poz.2016).

Wyniki badania odnoszq si¢ wylgcznie do badanej probki. Niniejsze sprawozdanie nie mozie byc¢ powielane inaczej jok tylko w catosci.
Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzqdzone w 2 egz., z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.
Skargi/reklamacje przyjmowane sq w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania 2 badan.
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PODHALANSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Jana Pawla [1 w Nowym Targu
Zespol Laboratoriow Badawcerzych
Laboratorium Higicny Komunalnej
34-400 Nowy Targ. ul. Jana Kazimierza 6

WWW.PSZS.cu tel 18 2663532: 604 363 102

AR 595 ¢-mail: lab nowylarg(@pszs.cu

Nowy Targ, dnia: 18.08.2021r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR: 2963/2021

oNAZWA | ADRES KLIENTA: AW Invest Sp. z 0.0., 34-400 Nowy Targ, ul. LudZmierska 29
RODZAJ PROBKI: probka wody z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi
STAN PROBKI: probka przydatna do badan
KOD PROBKI: 2992/Z1/2021
MIIEJSCE POBRANIA PROBKI: Ibis Styles, Nowy Targ, ul. Kolejowa 165
system cyrkulacji niecki jacuzzi— punkt czerpalny
Dotyczy umowy znak: HK-1758/2021 z dnia: 16.08.2021
Data przyjecia probki do badan: 16.08.2021, godz. 13" Data/Daty badania prébki: 16.08 — 18.08.2021
Probka pobrana 16.08.2021 i dostarczona przez probkobiorce — Lucyna Cholewa, wg PN-EN 1SO 19458: 2007,
z protokotem pobrania probki wody do zlecenia 1767/2021.

Nazwa oznaczenia 7 | Jednostka ‘ Wynik oznaczenia Najwyzsza dopuszczalna : Identyfikacja metody :

- | liczba mikroorganizmow * ‘ ‘

¢liczba Escherichia coli jtk/100ml 0 | 0 | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |
7 [ } +A1:2017-04

#liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | 0 0 PN-EN ISO 16266: 2009 |

¢ Liczba mikroorganizmow na jtk/1ml } 20 [14-29]** 20 i PN-EN ISO 6222:2004 ‘
agarze odzywczym w temp. 37°C |
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- KIEROWNIK
ZESPOLU LABO@RIOW BADAWCZYCH
Osoba autoryzujaca: [as5ime- Faraty

a'Sienicka-Moubray
« informacja otrzymana od Klienta
+ metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji - nr akredytacji AB 595.

* Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda
na ptywalniach (D.U. z 2015r. Poz.2016).

Wyniki badania odnoszq sie wytqcznie do badanej probki. Niniejsze sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej jak tylko w cafosci.
Niniejsze sprawozdanie zostato sporzqdzone w 2 egz., z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.
Skargi/reklamacje przyjmowane sq w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania ¢ badarn.
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