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Otwock, dnia 02.02.2024 r.

Z-Hotel Spélka z o. o.
ul. Wezasowa 25
05-400 Otwock

Zbiorcza roczna ocena jakoSci wody na plywalni w Z-Hotelu Business & SPA
w Otwocku, ul. Wezasowa 25 za 2023 r.

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2023 r. poz. 338, z p6Zn. zm.),

e  § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

oraz po przeanalizowaniu:

e parametrow jakosci wody na plywalni ocenianych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach,

e wynikéw badan wody na pltywalni wykonywanych przez zarzadzajacego plywalnia,

e zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

e wynikow badan wody na plywalni wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Otwocku przed wydaniem oceny

oraz po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej w dniu 29.05.2023 r., w zakresie oceny realizacji

przez zarzadzajacego plywalnia, obowiazkéw wynikajacych z przepisu § 3 ust. 1 ww.

rozporzadzenia, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku dokonuje zbiorczej,
rocznej oceny jakosci wody na plywalni.

Woda doprowadzana na ww. plywalni¢ pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia
w wode, z wodociggu publicznego w Otwocku.

Plywalnia posiada dwie niecki basenowe: rekreacyjnag i jacuzzi. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Otwocku zatwierdzil harmonogram poboru prébek wody na ptywalni na
2023 r., przedstawiony przez zarzadzajacego plywalniag. Harmonogram realizowany byl
zgodnie z zatwierdzeniem. Zakres przeprowadzanych badan wody obejmowal nastepujace
parametry: mgtnos¢, pH wody, azotany, utlenialno$¢, ¥ THM, chloroform, chlor wolny, chlor
zwigzany, potencjal redox, liczb¢ bakterii Escherichia coli i liczbg bakterii Pseudomonas
aeruginosa w 100 ml wody, ogdlng liczb¢ mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h w 1 ml wody,
liczbe bakterii Legionella sp. w 100 ml wody.

Probki wody pobierano do badania z nastepujacych punktow:

e niecki basenu, wyposazonej w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny,



e systemu cyrkulacji; woda wprowadzana do niecki basenu,

e jacuzzi, wyposazonej w urzadzenia wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny,

e systemu cyrkulacji; woda wprowadzana do jacuzzi,

e natrysk w szatni damskiej i meskiej.

Badania jakosci wody na plywalni, przeprowadzone w ramach kontroli wewnetrznej
a takze z nadzoru sanitarnego, wykonywane byly w laboratoriach posiadajacych akredytacje
Polskiego Centrum Akredytaciji.

Zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),
zarzadzajacy plywalnig prowadzil rejestr wynikow pomiaréw jakosci wody w zakresie: pH,
potencjalu redox, stgzenia chloru wolnego i zwiazanego oraz temperatury. Ponadto prowadzit
zapisy z biezacej obserwacji wody w nieckach basenowych oraz z nadzoru nad pracg urzadzen.
W okazanych zapisach nie odnotowano w wodzie zanieczyszczen kalowych i wymiotaych,
stwierdzano dobrg przejrzystosc.

Po przeprowadzonej analizie sprawozdan z badan wody wykonanych od 11 stycznia
2023 r do 20 grudnia 2023 r., Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
stwierdza, Ze jakos¢ wody w zakresie zbadanych parametrow :

e spelniala wymagania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne okreslone w zalaczniku Nr 1
i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) - w niecce basenu,
w systemie cyrkulacji - woda wprowadzana do niecki basenu, w systemie cyrkulacji - woda
wprowadzana do jacuzzi,

e w probce wody pobranej do badania w dniu 07.06.2023 r. w jacuzzi stwierdzono
podwyzszony poziom metnosci. Wartos¢ przekroczonego parametru nie stanowila
zagrozenia dla oséb kapiacych sie, wskazywala jednak na potrzebe regulacji procesu
uzdatniania wody. Pozostale zbadane parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne byly
zgodne z obowigzujacymi przepisami.

e spelniala wymagania mikrobiologiczne w zakresie parametru liczby bakterii Legionella sp
w natryskach.

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakosci wody na plywalni w Z-Hotel Business
& SPA w Otwocku przy ul. Wezasowej 25 wykazala, ze zarzadzajacy plywalnig zgodnie
z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), prowadzil
systematyczny nadzor nad jakoscig wody w plywalni, w celu zapewnienia uzytkownikom wody
przydatnej do kapieli.
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